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KLATKA

RZUT PARTERU

LEGENDA

gasnica (proszkowa/$niegowa/ptynowa)

hydrant przeciwpozarowy

instrukcja ppoz. z telefonami alarmowymi

centrala sygnalizacji pozarowej

reczny ostrzegacz pozarowy

reczny przycisk oddymiania (RPO)

przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla budynku

gtéwny zawér gazu
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przycisk awaryjnego otwierania drzwi

znak kierunek ewakuacji

o

wyjscie ewakuacyjne

gtéwne kierunki ewakuacji

klasa odpornosci ogniowej [min.]

® przewidywana liczba os6b

nalezy oznakowac wszyskie drzwi
przeciwpozarowe

Przewidywana maksymalna ilos¢ osdb na parterze: ok. 150.

Substancje niebezpieczne pozarowo: brak.

ZAtACZNIK nr 7 RZUT PARTERU

SZKOtLA PODSTAWOWA KLONOWIC
al. Warszawska 94, 20-824 Lublin
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